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- Zona Norte:

El caudal de vertido aportado por los nuevos sectores urbanizables es de 2.091 m¥dia y
deberd ser tratado en la EDAR det Endrinal, situada en el término municipal de Collado
Villalba. Este incremento de vertido requerird la ampliacién de esta EDAR en 2.100

m/dfa, y se deberin adecuar los colectores correspondientes para poder admitir los
niuevos vertidos.

- Zona de La Navata, Galapagar y Urhanizacién I'arquelagos:

Elcaudal de vertido aportado por los nuevos sectores urbanizables es de 6.314 m¥dia (de
los que 6.127 m®/dfa corresponden a La Navata y Galapagar y 187 m%dia a Iz zona de
Parquelagos) y deberd ser conducido a Ia EDAR de Galapagar-Torrelodones, Este
incremento de vertido requerird Ia ampliacién de la EDAR en 6.500 mdfa y se deberdn
adecuar los colectores e instalaciones complementarias asociadas para poder admitir los
nuevos vertidos, Los nuevos desarrolos pertenecientes a la zona de Parquelagos
deber4n condicionarse a la puesta en funcionamiento de Ia estacién de bombeo situada
en el emisario de entrada en la depuradora ,

- Zona Galapagar Sur:

Los sectores urbanizables situados al sur del casco urbano y los nuevos desarrollos en -
suelo urbano no consolidado situados al sur de Ia M-505 generan un vertido medio de
1.852 m¥/dfa. El tratamiento de estos vertidos requiere la ejecucién de unanueva EDAR
situada en el término de Galapagar que se ubicard juntoa la EDAR de Colmenarejo Este,
en la margen derecha del Arroyo del Membrillo, y serdn conducidos hasta dicha
depuradora a través de un nuevo colector.

OCTAVO.- Respecto del vertido de las aguas residuales a 1a red de saneamiento.

El documento de Aprobacion Inicial del Plan General plantea redes separativas en los sectores
de nuevo desarrollo, cumpliendo de esta forma conla recomendaci6n del articulo 28.2 del Texto
Uhico de Contenido Normativo del Plan Hidrologico de la Cuenca del Tajo, que especifica que
los proyectos de nuevas urbanizaciones deherdn establecer preferentemente redes de
saneamiento separativas para aguas negras y pluviales.

En ningin caso, las aguas de Huvia procedentes de cubiertas, patios o cualquier otra instalacién
interior de las parcelas deberdn incorporarse a la red de aguas negras, disponiéndose por este
motive en cada parcela, dos acometidas de saneamiento, una para aguas residuales domésticas
o industriales y otra segunda para pluviales,

Igualmente, se deberd cumplir la Ley 10/93 de 26 de octubre sobre Vertidos Liquidos
Industriales al Sistema Integrat de Saneamjento.

Adin asf se recuerda que no deberd incorporarse a los colectores y emisarios de titularidad de
la Comunidad de Madrid o de! Canal de Isabel I un caudal de aguas residuales diluido superior
a cinco veces €l caudal punta de las aguas residuales domésticas aportadas nor cada sectar.
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Por dltimo indicar que al amparo de lo establecido en el Decreto 170/1998 (art.12 y- Anexo)
debers firmarse un Convenio entre la Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio, €l Canal de Isabel I1y el Ayuntamiento de Galapagar, en el que se regulard la gestifn

de todas las infraestructuras de saneamiento promovidas por la Comunidad de Madrid en dicho
municipio.

NOVENO.- Con respecto a la tramitacién de las figuras urbanisticas de desarrollo de las
actuaciones definidas en et P.G.O.U.

Con la Aprobaci6n definitiva del Plan General deberd tramitarse por el Ayuntamiento un Plan
Especial de Infraestructuras del término municipal de Galapagar, en €l que se definan
las nuevas infraestructuras de Abastecimiento, Saneamiento y Depuracién necesarias para el
desarrollo de los nuevos sectores en suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, con
el fin de adecuarse al desarrollo diferido en el tiempo de los diferentes sectores y ala puestaen
servicio de las esas infraestructuras necesarias para su desarrollo.

A fin de reducir plazos, se recormienda iniciar la redaccién y tramitacién del Plan Especial de
Infraestructuras una vez acordada por el Ayuntamiento la aprobacién provisional del Plan
General municipal y previamente a la aprobacién definitiva del misme por fa Comunidad de
Madrid. .

Con respecto a los Planes Parciales, estos documentos deberdn incluir el informe de
viabilidad de suministro de agua potable y puntos de conexién exterior a las redes
generales de abastecimiento y saneamiento, emitido por el Canal de Isabel IL La aprobacién
definitiva de los-Planes Parciales deberd condicionarse a la aprobacién definitiva del Plan
Especial de Infraestructura Hidréulicas y a la Declaraci6n de Impacto Ambiental del mismo.

Con respecto a los Proyectos de Urbamzacxén éstos debersn incorporar 1a conformidad
técnica de esta empresa en lo referente 2 la red de distribucion de agua potable y se
condicionard su aprobacién definitiva a ia puesta en servicio de las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento y depuramén contempladas en el Plan Especial de
Infraestructuras Hidrdulicas, necesarias para el desarrollo del 4mbito.

Por iltimo, sc recuerda que tendrin que cumplir con la tramitacién del informe
correspondiente al Decreto 170/98 sobre gestitn de las infraestructuras de saneamiento de
aguas residuales de la Comunidad de Madrid, a través del Servicio de Calidad Hfdrica y
Atmosférica de la Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio.

DECIMO.-En cuanto a la clasificacién, calificacién y gestion de suelo pﬁra las
infraestructuras hidrdulicas basicas.

Los terrenos donde se ubican las infraestructuras bisicas existentes y futuras para Iz aduccién
y regulacién del agua potable y para el saneamiento y depuraci6n de las aguas residuales del
municipio de Galapagar, deberén calificarse y sefialarse en los planos de calificacién del Plan
General como Redes Generales de Infraestructuras Soctales en lugar de Servicios de

Tnfrestrictiums comn sa definen en Ta documentacifin da 12 Anmbacifn Inicial del Plan (enaral
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UNDECIMO.-En cuanto a las afecciones a las instalaciones del Canal de Isabel II.

Se deberd incluir en el documento de Normas Urbanfsticas, un capftulo de Proteccién de
Infraestructuras Hidrdulicas en el que se incluyan las definiciones de las Bandas de
Infraestructuras de Agua (BIA) y de las Franjas de Proteccion (FP) a las conducciones bisicas
para el abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid y a ese Municipio.

B.IA., Bandas de Infraestructura de Agua: Son Jas franjas de suelo delimitadas sobre las grandes
conducciones en las que se establecen determinadas condiciones de proteccitn

Su anchura ser4 definida por los Servicios Técnicos del Canal de Isabel I y variaré entre los
cuatro v los veinticinco metros dependiendo de las caracterfsticas de las conducciones:
secci6n hidrdulica, ndmero de conducciones paralelas, capacidad méxima de transporte, tc,

Sobre las Bandas de Infraestructura de Agua sern de aplicacion las siguientes condiciones
de proteccion:

a)
b)

©)
Q)

No establecer estructuras, salve Ias muy igeras que puedan levantarse con facilidad, en
cuyo caso se requerir la conformidad previa del Canal de Isabel 1.

No colocar instalaciones eléctricas que puedan provocar la aparicién de corrientes

parésitas,
Se prohibe Ia instalacién de colectores,

Cualquier actuacién de plantacién o ajardinamiento, instalacion de viales sobre las BIA,

' asfcomo su cruce por cualquier otra infraestructura, requerird la-conformidad técnica y

patrirnonial del Canal de Isabel II.

Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de lo
establecido en los puntos anteriores, el Canal de Isabel II estudiard y propondrd una
solucidn especial de proteccién que deberd ser aceptada por €l solicitante para su
ejecucion.

F.P., Franjas de Proteccion: Son franjas de suelo de diez metros de anchura adyacentes a ambos
lados de una BIA.

Para la ejecucion de cualquier estructura, salvo las muy ligeras, en las Franjas de Proteccién
se requerird Ja oportuna conformidad del Canal de Isabel I1. Esta ernpresa podrd requerir, en
su caso, medidas correctoras o de proteccién de Ia estructura a construir, cuando exista
riesgo para su seguridad en caso de rotura de la conduccién, '

DUODECIMO.-Respecto de los costes de las infraestructuras y su repercusién a los
nuevos desarrollos urbanisticos.

Los nuevos desarrollos comprendidos en la Aprobaci6n Inicial de Plan General, requerirdn la
construccién de nuevas infrmestructurms hidriulicas de ahastecimientn  saneamisnta v
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depuracién, que deberdn ser financiadas por los promotores de estas actuaciones, conforme se
establece en los Att, 18 y 21 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Art.
18.3 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, en el capitulo 111 del
Titulo I del Reglamento de Gestién Urbanfstica para el desarrolio y aplicacién de Ia Ley scbre
Régimen de Sueloy Ordenacién Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25de agosto.

Por otro lado, se deberd elaborar una Adenda al Convenio de Gestién de Infraestructuras a
suscribir entre el término municipal de Galapagar'y el Canal de Isabel II para Ia financiacién de
las infraestructuras bésicas de abastecimiento, saneamiento y depuracién anteriormente
descritas,

Las fichas urbanfsticas de todos los 4mbitos de desarrollo deben incluir 1a siguiente condicién:
“Bste actuacion urbanistica partiviparé en los costes de gecucion de las infraestructuras generales
hidrdulicas (aduccion, regulacion, distribucton, saneamienio y depuracion). Su participacion se
determinard, proporcionalmente a su demanda de agua, en la Adenda ol convenio que habrén de
suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel I,

La ejecuci6n de dichos desarrollos debe condicionarse a Ia firma de dicha Adenda en la que se

establecerdn las infraestructuras generales necesarias asi como Ja cantidad econémica a

repercutira los nuevos desarrollos en fiuncién de los caudales medios de demanda y vertido para
~ cada uno de ellos,

Lo que se comunica para su informacién y efectos oportunos.

ELD OR GERENTE,

|
I

Tidefonso de Miguel Rodriguez
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Astinto: Informe al documento de Aprobacién Inicial del Plan General de Ordenacién
Urbana de Galapagar.

Ref: ML/06-0200

Muy sefiores nuestros:

Con fecha diez de agosto de dos mil cinco, se ha recibido en esta compafia solicitud de
informe sobre sl asunto de referencia todo ello conforme a lo dispuesto en el articuio 57. b)
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Analizada la documentacidn que se adjunfa se da fraslado de las siguientes consi-
deraciones:

a.- Instalaciones afectadas:

El P.G.0.U analizado afecta a las instalaciones de transporte de energfa eléclrica propiedad
de RED ELECTRICA que se detallan a continuacién:

‘Linea a 400 kV Tordesillas - Galapagar — Moraleja de Enmedio

Linea de Doble Circuito a 400 kV de Entrada y Salida a 1a Subestacion de Galapagar
Linea a-220 kV Otero - Ventas

Linea a 400 kV Lastras — San Sebastian de los Reyes

La Subestacién de Galapagar con sus parques de 400 kV y de 220kV

& & ® & O

b.- Anélisis del régimen juridico- urbanistico propuesto,

b.1- Subestacion:

« En el plano “Clasificacién del Suelo- T-1" la subestaciéon apuntada aparece
clasificada como Clase IV "Afeccidn de infraestructuras”.

+ Por su parte las Narmas urbanisticas del Plan califican a la misma como *Servicios
Urbanos Categoria 1%, estableciendo en las Condiclones particulares que “sera de
aplicacidén la normativa de dmbito estatal, autondmica o locai que afecta al uso de
que se trate, asi como la reglamentacién especifica de las compariias
suministradoras en su caso”. ;




Asi, tal como establecen las normas apuntadas, el régimen de usos a realizar dentro
del recinto de la subestacién serd, en todo caso, el establecido por ia normativa
sectorial propia de las instalaciones de transporte dé energia eléctrica (Ley 57/1994, de
27 de septiembre, de! Sector Eléctrico y Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por

el
su

que se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacion,
ministro y procedimientos de auterizacién de instalaciones de energia eléctrica)

b.2.- Lineas

Sobre |
1.

2.

No figuran grafiadas con claridad en ninguno de los planos remitidos tas lineas
eléctricas apuntadas en el epigrafe anterior.

Por su parte el articulo 6.8 de las normas Urbanisticas recogen que “Las redes de AT
que discurren actualmente por e} término municipal seran llevadas por los pasillos o
bandas de reserva previstos al efecto, segin lo indicado en el Decreto 131/1987 de
16 de octubre (...)". :

No se aprecia, por Ultimo, en fos planos remitidos ningtin.tipo de previsién de los
pasillos 0 bandas de reserva mencionadas.

o expuesto, caben las siguientes matizaciones:
Es preciso que el P.G.O.U recoja el trazado actual de las lineas existentes.

Tal y- como establece el articulo 5 del Decreto 131/1997, de 16 de actubre de la
Comunidad de Madrid, el trazado de los futuros pasillos o bandas de reserva
deberan ser consensuados previamente entre las Administraciones compsetentes y
RED ELECTRICA que analizar4 la viabilidad técnica de los mismos.

Dichos pasillos deberan respetar como minimo y en todo caso las distancias de
seguridad a fas lineas eléctricas previstas por el Reglamento de lineas Etéctricas
Aéreas de Alta Tensién, recogido en el Decreto 3151, de 28 de noviembre. Asimismo
on la zona de influencia de los mismos no habré edificaciones no se podra construir
en el futuro (articulo 3 del Decreto 131/1997 mencionada).

Par tltimo, una vez consensuados, los mencionados pasillos deberan de ser
recogidos por los instrumentos de planeamiento general del municipio, tal y como
establece el arliculo 3 de! Decréto 131/1987 aludido. :

Sin otro particutar, les salﬁdamos atentamente,

=
-:-_—h"*n—.___.'-')

Fdo.: Luis Fernando Ferrer
Director de Mantenimiento

P IR
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EN MADRID
Madrid, 11 de mayo de 2006 - _ g A L !B A
PLANEAMIENTO T
N/R: PAU Galapagar
3932 — 24/04/06
0 ' AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
A\‘UHTAMIEFHG GE GALAPARAR Pl 1
REGIST ‘ aza de la Constitucion, n°
RO DE ENTRADA 28260 - Galapagar (MADRID)
NUMERO: ........ 6:3..333. .................. . P ‘
FECHA. f6,{05/05
- ASUNTO: PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

INTERESADOQ: Ayuntamiento de Galapagar

Adjunto se remite copia de la resolucién del Director General de Carreteras, de
~fecha 10 de abril de 2006, referente al tema tesefiado en el asunto,

EL INGENIERO JEFE,

Fdo. José Ramon Paramio Ferndndez
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_Plan General de Ordenacién Urbaﬁa de Galapagar (Madrid).

Interesado: Ayuntamiento de Galapagar.

En relacion con el asunto indicado, le comunico que el Sr. Director General de
Carreteras, con fecha 10.04.06, ha resuelio lo siguiente: _

Informar favarablemente el Plan General de Ordenacién Urbana de
Galapagar (Madrid) de Junio de 2005 en lo referente a su afeccion a la
Red de Carreteras del Estado, con las siguientes prescripciones:

1. Debe modificarse el limite del sector, para que no se incluyan

dentro del mismo terrenos pertenecientes al dominio pablico.

. Todos los terrenos de dominio plblico ocupados por la A-6 y vias

de servicio deben catalogarse como suelo no urbanizable en
régimen de proteccion de afeccién de infraestructuras.

. Los accesos previstos a la via de servicio de la margen izquierda,

asi como cualquier otra obra con incidencia en los viarios estatales,
requerira la autorizacién de la Direccion General de Carreteras,
siendo necesario un estudio previo de trafico para poder determinar
los niveles de servicio resultantes y establecer las condiciones que,
en su caso, podrian imponerse en la autorizacion.

Debera coordinarse el proyecto de ejecucidn con el proyecto
“Plataformas resesvadas para el transporte publico y actuaciones de
mejora de las vias de servicio”. Tramo: Las Rozas (Norte) — Collado
Villalba. A-8, p.k. 19 a 39, Clave: 48-M-12350.




4. Debera realizarse un estudio especifico de ruidos, en el que se
garanticen los niveles actsticos adecuados exigidos no solo por fa
legistacion de Madrid, sino por la normativa europea (Directiva
2002/49/CE, de 25 de junio de 2002), transpuesta en la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre
de 2003). En dicha Ley se especifica la zona de servidumbre
acustica de la carretera con sus restricciones correspondientes. ‘

Lo que se comunica para su conocimiente y efectos, con el ruego de su
traslado al interesado. _ /

' s
EL INGENIERC DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOSD "ESTA0,

= o

" Fdo.F. Wﬁeﬂerén

NOTA: Se devuelve la documentacién enviada.




